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1. OBJETIVO

Esta Norma Técnica estabelece os simbolos
graficos a serem utilizados nos projetos de
seguranca contra incéndio das edificacdes e areas
de risco, atendendo ao previsto no Cddigo Estadual
de Seguranca Contra Incéndio e Péanico (Lei n.
15802, de 11 de setembro de 2006).

2. APLICACAO

Os simbolos graficos constantes nesta Norma
Técnica se aplicam aos projetos de seguranca contra
incéndio.

Adota-se a NBR 14100 — Protecéo contra incéndio —
simbolos gréaficos, com as inclusdes e adequacfes
de exigéncias constantes nesta norma.

3. DEFINICOES

Para efeito desta Norma Técnica, aplicam-se as
definicbes constantes da Norma Técnica n. 03 —
Terminologia de Seguranca contra Incéndio.

4. REFERENCIAS NORMATIVAS E
BIBLIOGRAFICAS

Instrucdo Técnica n. 04/2011 — CBPMESP.

Para mais esclarecimentos, consultar as seguintes
normas técnicas:

NBR 14100 - Instrucdo Técnica n. 04/2004 -
CBPMESP.

Para maiores esclarecimentos, consultar a
seguinte norma:

NBR 14100 — Prote¢&o contra incéndio — simbolos
graficos para projeto.

5. PROCEDIMENTOS

5.1 Os simbolos gréficos que devem constar nos
projetos de seguranga contra incéndio das
edificacdes e areas de risco sdo apresentados no
Anexo desta NT.

5.2 Os simbolos gréaficos sdo compostos por uma
forma geométrica basica, que define uma categoria
de seguranca contra incéndio e por um simbolo
suplementar que, quando colocado no interior da
forma geomeétrica basica, define o significado
especifico do conjunto.

5.3 As dimensdes dos simbolos devem estar em
uma mesma escala, proporcional a escala de
desenho do projeto, devendo permitir a perfeita
visualizacdo dos sistemas e equipamentos de
seguranca contra incéndio.

5.4 Caso seja conveniente, a area na cor preta
existente no interior de algum dos simbolos pode
ser substituida por hachuras ou ser pontilhada.

5.5 Os simbolos podem ser suplementados por
figuras detalhadas, niUmeros ou abreviaturas.

5.6 Os significados de todos os simbolos utilizados
devem ser representados em uma legenda, de
forma clara e de facil identificacéo pelo leitor.

5.7 Simbolos complementares que ndo constem no
Anexo desta NT podem ser incorporados ao projeto
de seguranca contra incéndio, desde que
devidamente definidos em legenda.

5.8 No caso de projetos executivos das instala¢gfes
de seguranga contra incéndio poder&o ser adotadas
as simbologias proprias das respectivas normas
técnicas da ABNT.
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ANEXO A
Simbolos gréaficos para projeto de seguranca contra incéndio

CARGA D’AGUA

CARGA DE ESPUMA MECANICA

CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO5)

CARGA DE PO BC

EXTINTORES PORTATEIS

CARGA DE PO ABC

CARGA DE PO D

EXTINTORES

CARGA D’AGUA

CARGA DE ESPUMA MECANICA

CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO5)

CARGA DE PO BC

EXTINTORES SOBRE RODAS

CARGA DE PO ABC

CARGA DE PO D
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SISTEMA DE HIDRANTES

SISTEMA DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

HIDRANTE DUPLO

HIDRANTE URBANO DE COLUNA

HIDRANTE URBANO SUBTERRANEO

MANGOTINHO

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENCAO

N7
A

REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGCAO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA E
DESLIGA)

BOMBA DE INCENDIO

RESERVA DE INCENDIO
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SISTEMA FIXO DE EXTINCAO

CHUVEIROS AUTOMATICOS

PONTO (BICO DE SPRINKLER)

@

AREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIROS
AUTOMATICOS

REGISTRO DE RECALQUE PARA O SISTEMA DE CHUVEIROS
AUTOMATICOS

BOMBA DE INCENDIO PARA SISTEMA DE CHUVEIROS
AUTOMATICOS

RESERVA DE INCENDIO PARA SISTEMA DE CHUVEIROS
AUTOMATICOS

L
N

PAINEL DE COMANDO CENTRAL DO SISTEMA DE CHUVEIROS
AUTOMATICOS

VALVULA DE GOVERNO E ALARME (VGA) E / OU DE COMANDO
SECCIONAL (CS)

SISTEMA ALTERNATIVO AO
HALON

AREA PROTEGIDA HALON

CENTRAL DE BATERIAS HALON

ACIONADOR MANUAL HALON

NEBULIZADORES

AREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE NEBULIZADORES

REGISTRO MANUAL DO SISTEMA DE NEBULIZADORES
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SISTEMA FIXO DE EXTINCAO

GAS CARBONICO

AREA PROTEGIDA PELO SISTEMA FIXO DE CO,

BATERIA DE CILINDROS DO SISTEMA FIXO DE CO,

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA FIXO DE CO,

SISTEMA FIXO DE EXTINGCAO

SISTEMA DE ESPUMA

TANQUE ATMOSFERICO DE EFE SISTEMA FIXO DE ESPUMA

ESTACAO FIXA DE EMULSIONAMENTO

ESTACAO MOVEL DE EMULSIONAMENTO

CANHAO MONITOR (PORTATIL) SISTEMA FIXO DE ESPUMA

CANHAO MONITOR (PORTATIL) SISTEMA FIXO DE
RESFRIAMENTO

AREA PROTEGIDA PELO SISTEMA FIXO DE ESPUMA

CAMARA DE ESPUMA DO SISTEMA FIXO DE ESPUMA

EXTRATO FORMADOR DE ESPUMA (EFE)

SISTEMA PORTATIL DE ESPUMA (ESGUICHO LANCADOR)

SISTEMA DE

DETECCAO E
ALARME
SISTEMA DE

ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

S AN LIE I 3
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AVISADOR SONORO TIPO AUTO-FALANTE

AVISADOR SONORO TIPO GONGO

AVISADOR VISUAL

AVISADOR SONORO E VISUAL

AVISADOR SONORO E VISUAL (COM ALTO-FALANTE)

AVISADOR SONORO E VISUAL (COM GONGO)

SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

DETECTORES LINEARES

DETECTOR DE CALOR LINEAR

= EEER=DD

DETECTOR DE FUMACA LINEAR

DETECTOR DE CHAMAS LINEAR

DETECTOR DE GAS LINEAR

DETECTORES LINEARES

DETECTOR DE CALOR LINEAR ENTRE FORRO

DETECTOR DE FUMACA LINEAR ENTRE FORRO

ENTRE FORRO

DETECTOR DE CHAMAS LINEAR ENTRE FORRO




NORMA TECNICA 04/2014 — Simbolos Gréficos

DETECTOR DE GAS LINEAR ENTRE FORRO

DETECTORES LINEARES ENTRE PISO

DETECTOR DE CALOR LINEAR ENTRE PISO

DETECTOR DE FUMACA LINEAR ENTRE PISO

DETECTOR DE CHAMAS LINEAR ENTRE PISO

SUIN o | 5

DETECTOR DE GAS LINEAR ENTRE PISO

SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

DETECTORES LINEARES EM ARMARIO

DETECTOR DE CALOR PONTUAL EM ARMARIO

DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL EM ARMARIO

DETECTOR DE CHAMAS PONTUAL EM ARMARIO

DETECTOR DE GAS PONTUAL EM ARMARIO

DETECTORES PONTUAIS

DETECTOR DE CALOR PONTUAL

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL

DETECTOR DE CHAMAS PONTUAL

DETECTOR DE GAS PONTUAL
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DETECTORES PONTUAIS ENTRE FORRO

DETECTOR DE CALOR PONTUAL ENTRE FORRO

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL ENTRE FORRO

DETECTOR DE CHAMAS PONTUAL ENTRE FORRO

DETECTOR DE GAS PONTUAL ENTRE FORRO

SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

DETECTORES PONTUAIS ENTRE PISO

DETECTOR DE CALOR PONTUAL ENTRE PISO

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL ENTRE PISO

DETECTOR DE CHAMAS PONTUAL ENTRE PISO

DETECTOR DE GAS PONTUAL ENTRE PISO

DETECTORES PONTUAIS EM ARMARIO

DETECTOR DE CALOR PONTUAL EM ARMARIO

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL EM ARMARIO

DETECTOR DE CHAMAS PONTUAL EM ARMARIO

DETECTOR DE GAS PONTUAL EM ARMARIO

DETECTOR

LINEAR
COM
PROTECAO

DETECTOR DE CALOR LINEAR COM PROTECAO CONTRA
INTEMPERIES
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DETECTOR DE FUMACA LINEAR COM PROTEGCAO CONTRA
INTEMPERIES

DETECTOR DE CHAMAS LINEAR COM PROTEGCAO CONTRA
INTEMPERIES

DETECTOR DE GAS LINEAR COM PROTECAO CONTRA
INTEMPERIES

SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

DETECTORES PONTUAIS COM PROTECAO

DETECTOR DE CALOR PONTUAL COM PROTECAO CONTRA
INTEMPERIES

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL COM PROTECAO CONTRA
INTEMPERIES

DETECTOR DE CHAMAS PONTUAL COM PROTECAO CONTRA
INTEMPERIES

DETECTOR DE GAS PONTUAL COM PROTECAO CONTRA
INTEMPERIES

COMPLEMENTOS

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA

TELEFONE DE EMERGENCIA / INTERFONE
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PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
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SISTEMA PASSIVO

PARA-
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DAMPERS CORTA-FOGO

DAMPERS CORTA-FUMAGCA

DAMPERS

DAMPERS CORTA-FOGO E CORTA-FUMAGA

GRUPO MOTO VENTILADOR OU GRUPO MOTO EXAUSTOR
OU EXAUSTOR PARA CONTROLE DE FUMACA

ACIONADOR MANUAL PRESSURIZACAO / EXAUSTAO

DAMPER SOBRE PRESSAO i

ALTURA DO PISO
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HIDRANTE PUBLICO
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