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1. OBJETIVO

Esta Norma Técnica estabelece as condicdes
minimas para a composicdo, formacéao,
treinamento e recapacitacdo de brigadas de
incéndio para atuacdo em edificacBes e areas de
risco no Estado de Goias.

2. APLICACAO

2.1 Esta Norma Técnica se aplica a todas as
edificacdes que necessitem de brigada de incéndio,
conforme o0 Anexo — A da NT-01.

3. REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS

NORMATIVAS E

Lei Federal N° 11.901, de 12 de janeiro de 2009.
Lei Federal N° 13.425, de 30 de marco de 2017.
Lei Estadual N° 15.802, de 11 de setembro de 2006.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DE GOIAS, Norma Técnicas. Goiés.

Instrucéo Técnica n. 17/2018 — CBPMESP.

NBR 9443 — Extintor de incéndio classe A — Ensaio
de fogo em engradado de madeira.

NBR 9444 — Extintor de incéndio classe B — Ensaio
de fogo em liquido inflamavel.

NBR 14023 — Registro de atividades de bombeiros.
NBR 14096 — Viaturas de combate a incéndio.
NBR 14276 — Programa de brigada de incéndio.
NBR 14608 — Bombeiro Profissional Civil.

NBR 14277 — Campo para treinamento de combate
a incéndio.

NBR 14561 - Veiculos para atendimento a
emergéncias médicas e resgate.

NBR 15219 - Plano de emergéncia contra incéndio
— requisitos.

NR 23 — Prote¢éo Contra Incéndios.

4. DEFINICOES

4.1 Para efeitos desta Norma Técnica, aplicam-se
as definicdes constantes da Norma Técnica n. 03 —
Terminologia de seguranca contra incéndio.

4.2 Brigadista efetivo: profissional habilitado para
exercer, em carater habitual, funcdo remunerada e
exclusiva de prevencédo e combate a incéndios e
primeiros socorros, contratado diretamente por
empresas privadas ou publicas, por sociedade de
economia mista ou por empresas especializadas,
para atuacao em edificacBes e areas de risco

4.3 Brigadista eventual: pessoa pertencente ao
guadro de pessoal de um estabelecimento,
voluntaria ou ndo, treinada para atuar,
eventualmente, como integrante da brigada de
incéndio de uma edificagdo ou area de risco.

5. PROCEDIMENTOS

5.1 Composicéao da Brigada de Incéndio

5.1.1 A composicao da brigada de incéndio de cada
pavimento, compartimento ou setor € determinada
pela Tabela A.1, que leva em conta a populacéo fixa
por turno, o grau de risco e 0s grupos/divisées de
ocupacgéo da planta.

5.1.2 Quando em uma edificacao e/ou area de risco
houver mais de um grupo de ocupac¢do, o nimero
de brigadistas deve ser calculado levando-se em
conta o grupo de ocupacdo de maior risco. O
namero de brigadistas sera calculado para cada
grupo de ocupacdo se as unidades forem
compartimentadas ou se os riscos forem isolados.

5.1.3 A brigada de incéndio deve ser composta por
pessoas de todos os setores/departamentos da
empresa ou por brigadista efetivo.

5.1.4 Os eventos em que haja concentracdo de
publico (festas, shows, feiras etc), deverdo dispor
de brigadista eventual ou efetivo, em quantidade
dimensionada de acordo com os critérios do item
5.12 desta nhorma.

5.1.5 Para os nimeros minimos de brigadistas,
devem-se prever 0s turnos, a natureza de trabalho
e 0s eventuais afastamentos.

5.1.6 As edificacbes que possuem brigadistas
efetivos terdo decréscimo na proporcdo de 20% na
quantidade minima de brigadistas determinados
pela Tabela A.1. Este célculo de decréscimo é para
cada brigadista efetivo, por turno de 24 horas, até o
limite de 60%, conforme exemplo A do Anexo A.

5.1.7 O estabelecimento que possuir posto interno
com efetivo minimo de 6 (seis) brigadistas efetivos
(por turno de 24 horas) e viatura de combate a
incéndio devidamente equipada, nos parametros da
NBR 14096 - Viaturas de combate a incéndio,
ficard isenta dos demais brigadistas eventuais,
desde que o0s brigadistas civis ministrem
treinamentos peridédicos aos demais funcionarios,
nos parametros desta NT.

5.1.8 Recomenda-se para as edificacdes isentas de
brigada de incéndio a permanéncia de pessoas
capacitadas a operar os equipamentos de combate
a incéndios existentes na edificacéo.

519 No ato da inspecdo para emissdo do
CERCON devera ser apresentado memorial de
calculo que especifigue o0 quantitativo de
brigadistas exigidos para a edificacdo, conforme
criterios e exemplos do Anexo A desta NT,
contendo os dados gerais da edificacao, tais como:
razdo social, endereco, CNPJ, ocupacéo, divisao,
area construida e outros dados de relevancia. O
referido  memorial dever4d ser assinado pelo
proprietario ou responsavel pela edificacdo, bem
como pelo Coordenador Geral da brigada de
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incéndio.

5.1.9.1 Nos casos de eventos temporarios onde
seja exigida brigada de incéndio e projeto técnico
especifico, o memorial citado no item anterior
deverd ser confeccionado pelo profissional
responsavel pela elaboracdo do projeto, conforme
critérios desta NT, e constar no projeto aprovado
pelo CBMGO.

5.2 Critérios basicos para selecao de
candidatos a brigadistas eventuais

Os candidatos a brigadistas eventuais devem
atender preferencialmente aos seguintes critérios
bésicos:

a) Permanecer na edificagdo durante seu
turno de trabalho;

b) Possuir  experiéncia
brigadista;

c) Possuir boa condicéo fisica e boa saude;

d) Possuir bom conhecimento das
instalacbes, devendo ser escolhidos
preferencialmente os funcionarios da area
de utilidades, elétrica, hidraulica e
manutencéo geral;

e) Ter responsabilidade legal;

f)  Ser alfabetizado.

anterior como

NOTA: Caso nenhum candidato atenda a todos os critérios
bésicos relacionados, devem ser selecionados aqueles que
atendam ao maior namero de critérios.

5.3 Organizacao da brigada
5.3.1 Brigada de Incéndio

A brigada de incéndio deve ser organizada
funcionalmente, da seguinte forma:

a) Brigadistas: membros da brigada que
executam as atribui¢cbes listadas no item
5.5;

b) Lider: responsavel pela coordenacdo e
execucdo das acdes de emergéncia em
sua area de atuacdo (pavimento/
compartimento). E escolhido dentre os
brigadistas aprovados no processo
seletivo;

c) Chefe da brigada: responsavel por uma
edificacdo com mais de um pavimento/
compartimento. E escolhido dentre os
brigadistas aprovados no processo
seletivo;

d) Coordenador geral: responsavel geral por
todas as edificagbes que compdem uma
planta. E escolhido dentre os brigadistas
gue tenham sido aprovados no processo
seletivo.

5.3.2 Organograma da brigada de incéndio

O organograma da brigada de incéndio da empresa
varia de acordo com o numero de: edificacdes,

pavimentos e empregados em cada
pavimento/compartimento, setor ou turno (Anexo
F);

5.4 Programa dos cursos de formacédo de
brigadistas

5.4.1 Os cursos de formacao ou recapacitacdo dos
brigadistas deverdo ser integralmente realizados na
modalidade presencial.

5.4.2 Os cursos devem enfocar principalmente os
riscos inerentes ao grupo de ocupacao/divisdo a
gual pertence a edificagdo ou o evento.

5.4.2.1 Os candidatos a brigadista eventual,
selecionados conforme o item 5.2, devem
frequentar curso com carga horaria minima definida
na Tabela B.2, abrangendo as partes: teérica e
pratica, conforme Tabela B.1.

5.4.2.2 O candidato a brigadista efetivo deve
frequentar curso com carga horaria minima 56 h,
sendo 40 h de teoria e 16 h de prética, conforme
Tabela B.4. A recapacitacéo do brigadista efetivo
devera ser de 28 h.

5.4.3 Os brigadistas eventuais que concluirem a
formacao ou a recapacitacéo, com aproveitamento
minimo de 70% em avaliag&o tedrica e/ou pratica,
definida com base nos objetivos constantes da
Tabela B.1 e carga horéaria prevista na Tabela B.2,
terdo seus nomes incluidos no Atestado de Brigada
Contra Incéndio e Panico (Anexo P da NT-01), a
critério do profissional habilitado, conforme definido
na NT-39.

54.3.1 A parte tedrica da recapacitacdo sera
facultada, desde que o brigadista seja aprovado em
pré-avaliacdo com 70% de aproveitamento.

5.4.4 Os brigadistas efetivos que concluirem a
formacao ou a recapacitacdo, com aproveitamento
minimo de 70% em avaliacao tedrica e/ou pratica,
definida com base nos objetivos constantes da
Tabela B.4, receberédo o Certificado de Brigadista,
a critério do profissional habilitado, conforme
definido na NT-39.

5.4.5 A avaliacdo teorica deve ser realizada na
forma escrita, preferencialmente dissertativa, e a
avaliagdo préatica deve ser realizada conforme o
desempenho do aluno nos exercicios realizados.

54.5.1 As avaliacbes do brigadista eventual
deverdo ser conforme 0s objetivos constantes da
Tabela B.1.

5.4.5.2 As avaliag8es do brigadista efetivo deverédo
ser conforme 0s objetivos constantes da Tabela
B.4.

5.4.6 ApOs a formacgéao/recapacitacéo da brigada de
incéndio, a empresa credenciada formadora do



NORMA TECNICA 17/2021 - Brigada de Incéndio

brigadista emitira o respectivo atestado (Brigadista
Eventual) ou certificado (Brigasita Efetivo).

5.4.6.1 O CBMGO exigird a recapacitagdo dos
profissionais mencionados no item anterior a cada
36 meses ap6s sua formagdo ou Gltima
recapacitacao.

5.4.7 No caso de alteracdo de 50% dos membros
da brigada, aos componentes remanescentes
devera ser aplicada uma recapacitacao.

5.4.8 O Atestado de Brigada Contra Incéndio e
Panico (Anexo P da NT-01) ou Certificado de
Formacao de Brigadista devera ser mantido na
edificacdo ou é&rea de risco e serd exigido do
proprietario ou responsével pela edificacdo durante
a inspecéo para emissdo do CERCON.

5.5 Atribuicdes da brigada de incéndio
5.5.1 A¢des de prevencéo:

a) Avaliac8@o dos riscos existentes;

b) Inspegdo geral dos equipamentos de
combate a incéndio;

c) Inspecéo geral das rotas de fuga;

d) Elaboracao de relatério das irregularidades
encontradas;

e) Encaminhamento do relat6rio aos setores
competentes;

f) Orientacdo a populacao fixa e flutuante;

g) Exercicios simulados.

5.5.2 A¢des de emergéncia:

a) Identificacdo da situacao;

b) Alarme/abandono de é&rea;

c) Acionamento do Corpo de Bombeiros
Militar e/ou ajuda externa;

d) Corte de energia;

e) Primeiros socorros;

f) Combate ao principio de incéndio;

0g) Recepgcdo e orientacdo ao Corpo de
Bombeiros Militar.

5.6 Do uniforme da Brigada de Incéndio

5.6.1 Os brigadistas eventuais sé@o dispensados do
uso de uniforme porém devem ser identificados no
cracha funcional ou utilizando distintivo (tipo bracal
ou colete) preferencialmente na cor vermelha e
escrito em cor contratante em caixa alta:
“BRIGADISTA”.

5.6.2 Os brigadistas efetivos desenvolverdo suas
atividades uniformizados, a fim de serem facilmente
identificados.

5.6.3 A cor dos uniformes usados pelos brigadistas
efetivos ou brigadistas eventuais deve ser diferente

da cor dos uniformes usados pelos integrantes do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias, de
forma que os uniformes ndo possam ser
confundidos com o fardamento utilizado por essa
Corporacéo.

5.6.4 Caso seja utilizado, o uniforme do brigadista
efetivo devera conter:

a) Razao social ou nome de fantasia da
empresa;

b) O logotipo da prestadora de servico, se for
0 caso;

c) ldentificagdo permanente e em lugar visivel
com o nome e tipo sanguineo do brigadista;

d) Descrigao “Brigadista” ha parte posterior do
uniforme.

5.6.5 O uniforme do brigadista efetivo deve ser
aprovado e registrado no CBMGO antes de sua
utilizagéo, mediante a apresentacgéo de:

a) Fotografia do uniforme (frontal, posterior e
lateral);

b) Modelo do uniforme, confeccionado em
tecido.

5.6.6 A avaliacdo e aprovacdo do uniforme do
brigadista efetivo serd realizada por meio de
comissdo composta por 03 (trés) bombeiros
militares, presidida por oficial, todos integrantes da
OBM responsavel pelo credenciamento da
empresa prestadora de servico de prevencdo e
combate a incéndio e panico.

5.6.6.1 A comissdo citada no item anterior sera
instaurada por meio de portaria do Comandante da
OBM e podera ter carater provisério ou
permanente.

5.6.6.2 O relatério final da comisséo relativo a
avaliagdo do uniforme do brigadista efetivo devera
ser confeccionado por meio de Parecer Técnico,
néo sujeito a cobranca de taxa diferente daquela
recolhida pelo interessado na solicitacdo de
credenciamento.

5.6.7 Poderdo ser solicitadas declaracbes de
6rgdos quanto a nao similaridade com seus
uniformes.

5.6.8 Condicbes Especificas

5.6.8.1 Ficam proibidos os atuais uniformes dos
brigadistas que se assemelharem em sua cor com
o uniforme previsto no Regulamento de uniformes
do CBMGO.

5.6.8.2 As organizagbes militares (OM) ficam
isentas das exigéncias desta norma, ficando os
Comandantes de OM responsaveis pelo
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treinamento de seus militares no combate ao
principio de incéndio.

5.6.8.3 Os casos 0missos nesta norma Serao
solucionados pelo érgdo competente do CBMGO.

5.7 Procedimentos basicos de emergéncia
5.7.1 Alerta

Identificada uma situacdo de emergéncia, qualquer
pessoa pode alertar, através dos meios de
comunicacdo disponiveis, 0s ocupantes e 0s
brigadistas.

5.7.2 Anédlise da situacéo

Apébs o alerta, a brigada deve analisar a situacéo
desde o inicio até o final do sinistro; havendo
necessidade, acionar o Corpo de Bombeiros Militar
e apoio externo, e desencadear os procedimentos
necessarios, que podem ser priorizados ou
realizados simultaneamente de acordo com o
ndmero de brigadistas e os recursos disponiveis no
local.

5.7.3 Primeiros socorros

Prestar primeiros socorros as possiveis vitimas,
mantendo ou restabelecendo suas funcgfes vitais
com SBV (Suporte Basico da Vida) e RCP
(Reanimacao Cardiopulmonar) até que se obtenha
0 socorro especializado.

5.7.4 Corte de energia

Cortar, quando possivel ou necessario, a energia
elétrica dos equipamentos, da area ou geral.

5.7.5 Abandono de area

Proceder ao abandono da éarea parcial ou total,
guando necessario, conforme comunicacado
preestabelecida, removendo para local seguro, a
uma distancia minima de 100 m do local do sinistro,
permanecendo até a definigdo final.

5.7.6 Confinamento do sinistro

Evitar a propagacdo do sinistro e suas
consequéncias.

5.7.7 Isolamento da area

Isolar fisicamente a é&rea sinistrada, de modo a
garantir os trabalhos de emergéncia e evitar que
pessoas ndo autorizadas adentrem ao local.

5.7.8 Extincdao

Eliminar o sinistro, restabelecendo a normalidade.
5.7.9 Investigacéo

Levantar as possiveis causas do sinistro e suas
consequéncias e emitir relatério para discussao nas
reunides extraordinarias, com o objetivo de propor
medidas corretivas para evitar a repeticdo da
ocorréncia.

5.7.10 Com a chegada do Corpo de Bombeiros
Militar, a brigada deve ficar a sua disposicéao.

5.7.11 Para a elaboracdo dos procedimentos
basicos de emergéncia, deve-se consultar o
fluxograma constante no Anexo G.

5.8 Controle do programa de brigada de
incéndio

5.8.1 Reunides ordinarias

Devem ser realizadas reunibes mensais com 0s
membros da brigada, com registro em ata, em que
sao discutidos os seguintes assuntos:

a) Funcbes de cada membro da brigada
dentro do plano;

b) Condigcbes de uso dos equipamentos de
combate a incéndio;

c) Apresentacdo de problemas relacionados a
prevencdo de incéndios encontrados nas
inspec¢bes, para que sejam feitas propostas
corretivas;

d) Atualizagdo das técnicas e taticas de
combate a incéndio;

e) Alteracbes ou mudancas do efetivo da
brigada;
f)  Outros assuntos de interesse.

5.8.2 Reunides extraordinarias

ApOs a ocorréncia de um sinistro ou quando
identificada uma situacéo de risco iminente, realizar
uma reunido extraordinaria para discussdo e
providéncias a serem tomadas. As decisdes
tomadas sdo registradas em ata e enviadas as
areas competentes para as providéncias
pertinentes.

5.8.3 Exercicios simulados

Deve ser realizado, no minimo a cada 12 meses,
um exercicio simulado no estabelecimento ou local
de trabalho com participacdo de toda a populagéo.
Imediatamente ap6s o simulado deve ser realizada
uma reunido extraordinaria para avaliacdo e
correcdo das falhas ocorridas. Deve ser relatado
em ata os seguintes dados:
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a) Horario do evento;

b) Tempo gasto no abandono;

c) Tempo gasto no retorno;

d) Tempo gasto no atendimento de primeiros
SOCOITOS;

e) Atuacédo da brigada;

f) Comportamento da populacao;

g) Participacdo do Corpo de Bombeiros
Militar, quando possivel, e tempo gasto
para sua chegada;

h) Ajuda externa, quando possivel, (Plano de
Auxilio Matuo — PAM);

i) Falhas de equipamentos;

|) Falhas operacionais;

k) Demais problemas levantados na reuniéo.

5.9 Procedimentos complementares
5.9.1 Identificacdo da brigada

a) Devem ser distribuidos em locais visiveis e
de grande circulacdo quadros de aviso ou
similar, sinalizando a existéncia da brigada
de incéndio e indicando seus integrantes
com suas respectivas localizacoes;

b) O brigadista deve utilizar constantemente
em lugar visivel uma identificacao para que
o reconhecam como membro da brigada;

c) No caso de uma situacéo real ou simulado
de emergéncia, o brigadista deve usar
bracadeira, colete ou capacete para facilitar
sua identificacdo e auxiliar na sua atuacgao;

d) Os brigadistas efetivos serdo uniformizados
de forma especifica, nos padrdes definidos
pelo CBMGO.

5.9.2 Comunicacdao interna e externa

a) Nas plantas em que houver mais de um
pavimento, setor, bloco ou edificacdo, deve
ser estabelecido previamente um sistema
de comunicacao entre os brigadistas, a fim
de facilitar as operacbes durante a
ocorréncia de uma situacdo real ou
simulado de emergéncia;

b) Essa comunicagdo pode ser feita através
de telefones, quadros  sinopticos,
interfones, sistemas de alarme, radios, alto-
falantes, sistemas de som interno, etc.;

c) Caso seja necessaria comunicacdo com
meios externos (Corpo de Bombeiros
Militar ou Plano de Auxilio Mutuo), a
telefonista ou o radio operador é a(o0)
responsavel por ela. Para tanto, faz-se
necessario que essa pessoa seja
devidamente treinada e que esteja
instalada em local seguro e estratégico
para o abandono.

5.9.3 Ordem de abandono

O responsavel méaximo da brigada de incéndio
(coordenador-geral, chefe da brigada ou lider,
conforme o caso) determina o inicio do abandono,
devendo priorizar o(s) local(is) sinistrado(s), o(s)
pavimento(s) superior(es) a este(s), o(s) setor(es)
préximo(s) e o(s) local(is) de maior risco.

5.9.4 Ponto de encontro

Devem ser previstos um ou mais pontos de
encontro dos brigadistas para distribuicdo das
tarefas, conforme item 5.5.

5.9.5 Grupo de apoio

O grupo de apoio é formado com a participacdo da
Segurancga Patrimonial, eletricistas, encanadores,
telefonistas e técnicos especializados na natureza
da ocupacéo.

5.10 Recomendacdes gerais

Em caso de simulado ou incéndio, adotar os
seguintes procedimentos:

a) Manter a calma;

b) Caminhar em ordem sem atropelos;

c) Na&o correr e ndo empurrar;

d) N&o gritar e ndo fazer algazarras;

e) Nao ficar na frente de pessoas em panico.
Se ndo puder acalma-las, evite-as. Se
possivel, avisar um brigadista;

f)  Todos 0s empregados,
independentemente do cargo que ocupar
na empresa, devem seguir rigorosamente
as instru¢des dos brigadistas;

g) Nunca voltar para apanhar objetos;

h) Ao sair de um lugar, fechar as portas e
janelas sem tranca-las;

i) Nao se afastar dos outros e ndo parar nos
andares;

J) Levar consigo os visitantes que estiverem
em seu local de trabalho;

k) Sapatos de salto alto devem ser retirados;
) Ndo acender ou apagar luzes,
principalmente se sentir cheiro de gas;

m) Deixar a rua e as entradas livres para a
acdo dos bombeiros e do pessoal de
socorro médico;

n) Dirigir-se para um local seguro, pré-
determinado pela brigada, e aguardar
novas instrucdes.

5.10.1 Em locais com mais de um pavimento:

a) Nunca utilizar o elevador;

b) N&o subir, procurar sempre descer;

c) Utilizar as escadas de emergéncia
descendo sempre utilizando o lado direito.

5.10.2 Em situac8es extremas:
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a) Nunca retirar as roupas; procurar molha-las
a fim de proteger a pele da temperatura
elevada (exceto em simulados);

b) Se houver necessidade de atravessar uma
barreira de fogo, molhar todo o corpo,
roupas, sapatos e cabelo. Proteger a
respiracdo com um lenco molhado junto a
boca e o nariz, manter-se sempre 0 mais
préximo do chéo, ja que é o local com
menor concentracao de fumacga;

c) Sempre que precisar abrir uma porta,
verificar se ela ndo esta quente e, mesmo
assim, s0 abrir vagarosamente;

d) Seficar preso em algum ambiente, procurar
inundar o local com agua, sempre se
mantendo molhado;

e) Na&o saltar de pavimentos elevados, mesmo
que esteja com queimaduras ou
intoxicacdes.

5.11 Certificacao e avaliacao

5.11.1 Os brigadistas efetivos poderdo ser
avaliados pelo CBMGO durante as inspecdes
técnicas, de acordo com o Anexo C desta Norma
Técnica.

5.11.1.1 Para esta avaliacdo, o vistoriador deve
escolher um brigadista e fazer 6 perguntas dentre
as 24 constantes do Anexo C. O avaliado deve
acertar no minimo 3 das perguntas feitas. Quando
isso ndo ocorrer, deve ser avaliado outro brigadista
e, caso este também ndo acerte o minimo
estipulado acima, deve ser exigido um novo
treinamento.

5.11.2 O descumprimento dos requisitos
estabelecidos por esta Norma Técnica sera motivo
para o 6rgdo técnico do CBMGO néao fornecer ou
cassar o Certificado de Conformidade (CERCON)
e/ou de Credenciamento.

5.11.3 Os brigadistas eventuais computados em
decréscimo, conforme item 5.1.6, devem ser
avaliados pelo CBMGO durante as inspecdes
técnicas, de acordo com o Anexo D desta Norma
Técnica.

5.11.3.1 Para esta avaliacdo, o vistoriador deve
aplicar teste nos brigadistas efetivos e fazer 10
perguntas dentre as 30 constantes do Anexo D,
onde o avaliado deverd acertar no minimo 5
respostas. Caso ndo acerte o minimo estipulado
deve ser exigida a sua participacdo em curso de
formacdo com carga horaria equivalente ao do
brigadista efetivo.

5.12 Eventos temporarios (Eventos em geral de
Diviséo F-7)

5.12.1 Os funcionarios a servico do evento
(segurancas, garcons, staff etc.) poderdo ser
contabilizados para fins da quantidade de
brigadistas desde que tenha o respectivo curso
conforme nivel de treinamento da Tabela A.1.

5.12.1.1 Nos casos em que a populacdo fixa
(funcionarios a servico do evento) ndo estiver
permanentemente junto ao publico, deverdo ser
contratados brigadistas efetivos que atendam aos
requisitos desta NT

5.12.1.2 Nos eventos temporarios, quando for
contratado o servico de birgadista efetivo, este
deverd ser prestado por empresa devidamente
credenciada no CMBGO conforme previsto na NT-
39.

5.12.1.3 O Certificado de Credenciamento da
empresa contratada devera ser anexado ao
processo para avaliacdo
e emissdo do Certificado de Conformidade, além
dos demais documentos exigidos ao processo.

5.12.2 Considerando o especificado no item
anterior, o numero de brigadistas deve ser
calculado na razéo de:

a) Locais com lotacdo de até 500 pessoas: a
presenca de brigadistas é recomendatoria;

b) Locais com lotacdo entre 501 e 2.000
pessoas: o nimero de brigadistas deve ser,
no minimo, 03;

c) Locais com lotacdo entre 2.001 e 4.000
pessoas: o nimero de brigadistas deve ser,
no minimo, 05;

d) Locais com lotagdo entre 4.001 e 6.000
pessoas: o numero de brigadistas deve ser,
no minimo, 07;

e) Locais com lotacdo entre 6.001 e 8.000
pessoas: o nimero de brigadistas deve ser,
no minimo, 09;

f) Locais com lotacéo entre 8.001 e 10.000
pessoas: o nimero de brigadistas deve ser,
no minimo, 11;

g) Locais com lotacdo acima de 10.000
pessoas: além do niimero minimo indicado
na alinea anterior, devera ser acrescido 01
brigadista para cada grupo de 1.000
pessoas.

5.12.3 A fim de atender ao prescrito no item acima,
€ permitido definir o nimero de brigadistas em
funcdo da quantidade efetiva de ingressos
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colocados a venda ou limitacdo do numero de
pessoas quando o evento for gratuito. O
responsavel pelo evento deve apresentar o Anexo
N da NT-01, e esta informacéo ficar a disposicdo da
fiscalizagdo, sendo afixada junto a portaria
principal, conforme Anexo O da NT-12. Neste caso,
deve haver na portaria, meios para controlar o
namero de pessoas que adentrardo ao evento.

5.12.4 O responsavel pelo evento deverd nomear
um Coordenador Geral da brigada, o qual sera
escolhido entre os brigadistas a serem empregados
no evento e sera responsavel por coordenar as
acOes previstas no item 5.5 desta NT.

5.12.4.1 Caso todos o0s brigadistas sejam
contratados por intermédio de empresa de
prestacdo de servigos de prevencdo e combate a
incéndio, o Coordenador Geral podera ser o
profissional responséavel pela empresa, devendo
permanecer no local durante todo o periodo de
duracgéo do evento.

5.12.5 Os eventos que possuirem uma ambulancia
de transporte de vitimas poder&o reduzir o nUmero
de brigadistas na propor¢cdo de 10% sendo
cumulativo para no méaximo duas viaturas (20%).

5.12.5.1 As respectivas ambul@ncias devem:

a) Ser guarnecidas por condutor(a) com
habilitacdo profissional como motorista de
veiculos de transporte de pacientes, de
acordo com a legislacdo em vigor (Cdédigo
Nacional de Transito);

b) Ser guarnecidas por profissional de
enfermagem: enfermeiro (a), técnico (a) de
enfermagem ou auxiliar de enfermagem;

c) Possuir sinalizador 6ptico e acustico;

d) Possuir maca com rodas para transporte de
passageiros em decubito horizontal;

e) Possuir suporte para soro e oxigénio
medicinal.

5.12.5.2 Os componentes da ambulancia (motorista
e profissional de enfermagem) deverdo apresentar
cOpias autenticadas das documentacdes que
comprovem as formagdes necessarias para
guarnecerem o veiculo.

5.12.6 Os eventos com lotacdo acima de 15.000
pessoas deverdo possuir posto médico composto
por, no minimo, um(a) médico (a) e um(a)
enfermeiro (a), dispostos permanentemente, para
atendimentos de emergéncias ao publico durante
todo o periodo do evento.

5.12.6.1 A relacdo do material a ser utilizado para
prestacdo dos atendimentos de emergéncia fica a
critério da equipe médica.

5.12.6.2 Os componentes do posto médico
(médico(a) e enfermeiro(a)) deverdao apresentar
cOpias autenticadas das documentagdes que
comprovem as formagbes necessarias para
guarnecerem o posto de atendimento.

5.12.6.3 Devera ser disponibilizada no posto
médico ao menos uma ambulancia de transporte de
vitimas, atendendo aos parémetros do item 5.12.5,
inclusive os critérios de reducao de brigadistas.

5.12.7 Os componentes da brigada deverao
apresentar Atestado (brigadista eventual) ou
Certificado (brigadista efetivo) que comprove a sua
participagdo em treinamento especifico ministrado
por empresa credenciada junto ao CBMGO
conforme esta NT.

5.12.8 Por ocasido da inspecao do CBMGO, devem
ser apresentadas relagbes nominais dos
brigadistas que estardo presentes ao evento, com
as respectivas copias dos Atestados (brigadista
eventual) ou Certificado de treinamento (brigadsita
efetivo).

5.12.9 O administrador do local deve ter a relacdo
nominal dos brigadistas presentes no evento
afixada em local visivel e de acesso publico.

5.12.10 Durante o evento, o brigadista deve utilizar
um distintivo/uniforme, conforme critérios desta NT,
que permita identifica-lo como membro da brigada
e gque possa ser facilmente visualizado a distancia.

5.12.11 O sinal sonoro emitido para acionamento
da brigada de incéndio deve ser inconfundivel com
qualquer outro e audivel em todos os pontos do
recinto suscetiveis de ocupacéo.

5.12.12 Condic¢des para o Corpo de Bombeiros
atuarem na prestacao de servigos com viatura

5.12.12.1 As viaturas de suporte basico ou
avancado do Corpo de Bombeiros Militar poder&o
substituir a ambulancia citada no item 5.12.5.

5.12.12.2 O Corpo de Bombeiros Militar podera
prestar servico com viaturas em eventos dos
6rgdos da administracdo publica ou empresas
privadas mediante o respectivo recolhimento de
taxa de servico prestadas dispostas no Cdédigo
Tributério do Estado de Goiés.
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ANEXO A

Tabela A.1 - Composicdo minima da brigada de incéndio por pavimento ou compartimento

Populagéo fixa por pavimento ou compartimento

Grau
P . Nivel do treinamento
Grupo | Divisdo Descricédo de Até | Até | Até | Até | Até Acima (Ver Anexo B)
risco 2| 4|6 | 8|10 de 10
® A-l Habitag&o unifamiliar Baixo Isento Isento
o
é A-2 Habitagdo multifamiliar Baixo 80% dos funcionérios da edifica¢io. Basico
é Baixo 1 2 3 4 4 (nota 5) Bésico
) A-3 Habitac&o coletiva (nota 2)
< Médio 2 2 3 4 5 (nota 5) Intermediério
o E Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Bésico
o g Bl Hotel e assemelhado
S0l Médio 1 2 34| 4 (nota 5) e (nota 8) Intermediario
T 5 g
2 Q)
' @ Hotel residencial ) (nota 5) e .-
@ 9 B-2 (nota 3) Baixo 1 2 3 4 4 (nota 8) Basico
C-1 Comeércio Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Basico
.‘_g Médio 1 2 34| 4 (nota 5) Intermediario
g C-2 Comércio
8 Alto 2 2 3 4 5 (nota 5) Intermediario
O
c3 Shopping Centers Médio 2| 4|5|6]s8 (nota 5) Intermediario
(nota 4)
Local para prestacéo de Baixo 1|22 |2]2 (nota 5) Basico
servigo profissional ou
= D-1 conducéo de negocios.
S Administracao pdblica em Médio 1|12 |3 |4]4 (nota 5) Intermediério
ﬁ geral
g D-2 Agéncia bancaria Baixo 1 2 8 4 4 (nota 5) Basico
o
? Servigo de reparacéo Baixo 1122 2]|2 (nota 5) Bésico
g D-3 (exceto os classificados em
A G4) Médio 1|23 |4]4 (nota 5) Intermediério
D-4 Laboratério Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Basico
E-1 Escola em geral Baixo 1 2 34| 4 (nota 5) Im?:;id;?rlo
i
(2] )
= E-2 Escola especial Baixo 1|12 |2 2] 2 (nota 5) Intermediario
o (nota 7)
2
3 E-3 Espago para cultura fisica Baixo 1 2 3 4 4 (nota 5) Int?r:r:tzd;?no
Q
© i jari
.E E-4 Centro dg trglnamento B 1 5 3 4 4 (nota 5) Intermediario
S profissional (nota 7)
o
= ez
g E-5 Pré-escola Médio 2|1 4|6 |8]8 80% da populagéo fixa Int?rr]r:tzd;e)mo
W o
E-6 =sre pa(aleort_adores CE Baixo 2 4 6 6 8 80% da populagéo fixa Lol L
deficiéncias (nota 7)
e Local onde ha objeto de Baixo 1 2 3 4 4 (nota 5) Bésico
° valor inestimavel Alto 21 2(3]4]|5 (nota 5) Intermediario
O
g F-2 Local religioso e velério Baixo 2 3| 4 5 6 (nota 5) Basico
Q .
3 F-3 Centro esportivo e de Baixo 2| 3]a|5]6 (nota 9) Basico
° exibicao
b
c P .
3 F-4 DG Bl ek Baixo 2|3|4|5]|6 (nota 5) Bésico
2 passageiro
L]
(:; F-5 Artes cénicas e auditério Médio 2 3 4 5 6 (nota 5) Intermediario
o
S F-6 Clube social e diverséo Médio 2 3| 4 5 6 (nota 5) Intermediario
v F-7 Eventos Temporarios Médio (nota 9) Intermediério
F-8 Local para refeicao Baixo 1 ‘ 2 ‘ 8 ‘ 4 ‘ 4 ‘ (nota 5) Basico
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Populagéo fixa por pavimento ou compartimento

Grau .

I ‘o Nivel do treinamento

Giue | Phvse PESETIFD .de Até | Até | Até | Até | Até Acima (Ver Anexo B)

risco 2| 4|6 |8]10 de 10

F-9 Recreacéo publica Médio 1 2 314 4 (nota 5) Intermediario
Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Basico

F-10 Exposn;aq 62 ‘ob]etos € Médio 1 2 3 4 4 (nota 5) Intermediario

animais

Alto 2 2 3 4 5 (nota 5) Intermediario

Garagem sem acesso de
G-1 publico e sem Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Basico
abastecimento

Garagem com acesso de
G-2 publico e sem Baixo 1 2 3 4 4 (nota 5) Basico
abastecimento

o
=
°
IS Local dotado de
2 G-3 abastecimento de Baixo 1 2 3 4 4 (nota 5) Basico
3 combustivel
o
2
S ) =
o} G-4 SERIEDGLE cgonservagdo, Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Basico
»n manutencgao e reparos
1
o Baixo 1123 |4]4 (nota 5) Basico
G-5 Hangares Médio 2 3|4 5 6 (nota 5) Intermediario
Alto 2 4 5 6 8 (nota 5) Avangado
G-6 MEMIES, EESEIES 2 Baixo 1|2 |3|4]4 (nota 5) Basico
garagens nauticas.
H-1 Hospitais veterinarios e Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Basico
assemelhados
Locais onde pessoas
H-2 requerem cu_|d_ado§ Médio 2 | 4 5 6 | 8 (nota 5) Intermediario
especiais por limitagdes
fisicas ou mentais
H-3 Hospital e assemelhado Baixo 2 3 4 5 6 (nota 5) Intermediario

Quartéis, unidades de
H-4 seguranca publica e Médio 1 2 34| 4 (nota 5) Basico
assemelhados

H-5 Local onde a I|berdade~das Baixo 2 4 5 6 8 (nota 5) Basico
pessoas sofre restrigdes

H - Servigo de saude e institucional

H-6 C’In_uca N consultpr!o Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Basico
médico e odontol6gico

Intermediario

P Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) (Nota 6)
= I-1,
3 1-2, Industria Médio 2 4 5 5 6 (nota 5) Intermediario
k= 1-3
B Alto 2 4 5 7 8 (nota 5) Avangado

1 2L el L Baixo 1l2]2|2]2 (nota 5) Basico
o) incombustivel
)
2 1 Baixo 112 2]2]2 (nota 5) Intermediario
<4 &y
D. J-3, Depositos Médio 1 2 314 4 (nota 5) Intermediario
- J-4

Alto 2 4 5 6 8 (nota 5) Avangado
0,
3 L-1 Comeércio G /o_da ) Avancado
2 populacéo fixa
3
2
0,
u L-2 Industria 80/°~da ) Avangado
4 populagao fixa
0,
L-3 Depésito kil Avancado

populagao fixa

L - Explosivos
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Grau Populagéo fixa por pavimento ou compartimento
o : x Nivel do treinamento
Grupo | Diviséo Descricéo de Até | Até | Até | Até | Até Acima (Ver Anexo B)
risco 2|4 |6|8]10 de 10
M-1 Tuanel (Nota 1) Avancado
.. . o , 0,
M-2 'quuu!os.lnflamavels, gas Alto 80 A)~dal Avangado
inflaméaveis ou combustivel populagéo fixa
W3 Central de comunicagdo e Baixo 2 3 4 6 6 (nota 5) Bésico
energia Médio 2| 4|5]|6]|8 (nota 5) Intermediario
Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Basico
M-4 Propriedade em Médio 12344 (nota 5) Basico
transformacéo
Alto 2 2 3 4 5 (nota 5) Basico
-g Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Bésico
(9}
u%- M-5 Silos Médio 1 2 34| 4 (nota 5) Intermediario
EI Alto 2 2 3 4 5 (nota 5) Avangado
Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Basico
M-7 Pétio de contéineres Médio 2 3 4 5 6 (nota 5) Intermediario
(nota 7)
Alto 2 4 5 7 8 (nota 5) Avangado
Baixo 1 2 2 2 2 (nota 5) Basico
M-10 QOutros riscos especiais
Médio 1 2 34| 4 (nota 5) Intermediario

NOTAS ESPECIFICAS:

1) Na Divisdo M-1, tuneis de 200m a 500m serédo necessarios 2 brigadistas; de 501 a 1000 m serdo necessarios 4 brigadistas; e acima
de 1000m a quantidade de brigadistas sera determinada através de Comissdo Técnica.

2) Na diviséo A-3, a populacéo fixa com idade acima de 60 anos e abaixo de 18 anos néo é considerada no célculo.

3) Na divisdo B-2, somente os funcionarios da edificacdo sao considerados na composicao da brigada de incéndio.

4) No célculo de estabelecimentos que possuam diversas atividades, todas estas atividades devem ser consideradas para efeito de
célculo do nimero de brigadistas, salvo se houver compartimentagc&o ou isolamento de risco (ver exemplo E).

5) Quando a populagéo fixa de um pavimento, compartimento ou setor for maior que 10 pessoas, sera acrescido mais um brigadista para
cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para cada grupo de até 15 pessoas para risco médio e mais um
brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto (ver exemplo B).

6) As edificagBes ou areas de risco que ndo possuirem hidrantes em suas instalagées podem optar pelo nivel de treinamento basico de
combate a incéndio.

7) As edificagbes ou areas de risco com altura inferior ou igual a 12 m podem optar pelo nivel de treinamento basico de combate a
incéndio, mantendo-se o nivel intermediario para as demais.

8) Na divisdo B-1 e B-2, quando os funcionérios da edificagio nédo forem distribuidos nos pavimentos, o calculo sera feito considerando
50% do numero total de funcionarios existentes na edificagéo.

9) Para o célculo da quantidade de brigadistas deve-se adotar o item 5.12.

NOTAS GENERICAS:

a) A definicdo do nimero minimo de brigadistas por setor/pavimento/compartimento deve prever os turnos, a natureza de trabalho e os
eventuais afastamentos, sendo que a previsdo de brigadistas contempla todas as atividades existentes na edificagéo, ou seja, se
durante o periodo noturno funcionar alguma atividade deve ser previsto o nimero minimo de brigadistas.

b) A composicédo da brigada de incéndio deve levar em conta a participagdo de pessoas de todos os setores, sendo que caso haja
diversos turnos de servico, o nimero minimo de brigadistas deve ser calculado em funcdo da populac&o fixa do turno, ou seja, se
durante o periodo diurno a populagao fixa for de 80 funcionarios, calcula o nimero de brigadistas para essa quantidade de funcionérios
e, se durante o periodo noturno a populagéo fixa for de 20 funcionarios, calcula o niumero de brigadistas somente para essa quantidade
de funcionérios. (ver exemplo A)

c) Os brigadistas profissionais podem ser considerados na composicdo da brigada de incéndio da planta, desde que atendam aos
parametros estabelecidos nesta NT.

d) A edificacdo ou area de risco que ndo for enquadrada em nenhuma das divisGes previstas neste anexo deve ser classificada por
analogia com o nivel de risco mais préximo.

e) Quando em uma planta houver mais de uma classe de ocupacéo, o nimero de brigadistas é determinado levando-se em conta a
classe de ocupacdo do maior risco. O nimero de brigadista s6 é determinado por classe de ocupagdo, se as unidades forem
compartimentadas ou os riscos forem isolados. (ver exemplos C e D).

f) Cobertura de sapé, piacava e similares, quando exigido a brigada, deverdo possuir no minimo o nivel de treinamento basico
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EXEMPLOS

Exemplo A: Inddstria em um Unico setor (divisdo I-3 — risco alto) com 2 turnos de servigo.

a

=

-

Inddstria em um Unico setor (divisdo I-3 — risco alto) com populagéo fixa no periodo diurno: 80 pessoas

- Populacao fixa até 10 pessoas = 8 brigadistas (Tabela A.1).

- Populagao fixa acima de 10 = 80 (populacéo fixa total por pavimento) — 10 = 70 pessoas = 70/10 (mais um brigadista para cada
grupo de até 10 pessoas para risco alto) = 7 brigadistas.

- Numero de brigadistas eventuais no periodo diurno = 08+07=15 brigadistas.

Inddstria em um Unico setor (divisdo -3 — risco alto) com populagéo fixa no periodo noturno: 20 pessoas

- Populagao fixa até 10 pessoas = 8 brigadistas (Tabela A.1).

- Populagao fixa acima de 10 = 20 (populacéo fixa total por pavimento) — 10 = 10 pessoas = 10/10 (mais um brigadista para cada
grupo de até 10 pessoas para risco alto) = 1 brigadista.

- Numero de brigadistas eventuais no periodo noturno = 08+01 = 9 brigadistas.

- Total de brigadistas eventuais da planta = 15 (periodo diurno) + 09 (periodo noturno) = 24 brigadistas eventuais.

- Supondo que esta edificagao tenha 03 brigadistas efetivos por turno de 24h. Com isso se utiliza o decréscimo de 20% por cada
brigadista efetivo no total calculado. 24 (brigadistas) * 60% = 14,4 menos brigadistas. 24 — 14,4 = 9,6 brigadistas. Com o
arredondamento € necessario ter-se 10 brigadistas, sendo os 3 brigadistas efetivos e mais 7 brigadistas eventuais para o turno
de 24h.

Exemplo B: Escritério administrativo em um Gnico setor (divisdo D-1 — risco baixo) com populacao fixa: 25 pessoas.

- Populagao fixa até 10 pessoas = 2 brigadistas (Tabela A.1).

- Populagéo fixa acima de 10 = 25 (populacéo fixa total) — 10 = 15 pessoas = 15/20 (mais 1 brigadista para cada grupo de até 20
pessoas para risco baixo) = 0,75 = 1 brigadista.

- Numero de brigadistas = 2 brigadistas (populagéo fixa até 10) + 1 brigadista (populacao fixa acima de 10)

- Total de brigadistas eventuais da planta = 3.

Exemplo C: Planta com duas edificacdes, sendo a primeira uma area de escritorios administrativos em um unico setor com 3
pavimentos e 19 pessoas por pavimento e a segunda uma industria de risco alto com 116 pessoas (edificacbes com pavimentos
compartimentados ou riscos isolados, calcula-se o nimero de brigadistas separadamente por divis&o).

a

b

=

-

escritério administrativo em um Unico setor (divisdo D -1 — risco médio) com populagdo fixa: 19 pessoas por pavimento (3

pavimentos):

- Populagao fixa até 10 pessoas = 4 brigadistas (Tabela A.1).

- Populagao fixa acima de 10 = 19 (populagéo fixa total por pavimento) — 10 = 9 pessoas = 9/15 (mais um brigadista para cada
grupo de até 15 pessoas para risco médio) = 0,60 = 1 brigadista.

- Numero de brigadistas por pavimento = 4 brigadistas (populacéo fixa até 10) + 1 brigadista (populagao fixa acima de 10).

- Numero de brigadistas por pavimento= 5.

- Total de brigadistas eventuais no escritorio = 5 brigadistas por pavimento x 3 pavimentos = 15.

Inddstria em um Unico setor (divisao I-3 — risco alto) com populagéo fixa: 116 pessoas

- Populagdo fixa até 10 pessoas = 8 brigadistas (Tabela A.1).

- Populagéo fixa acima de 10 = 116 (populagéo fixa total por pavimento) — 10 = 106 pessoas = 106/10 (mais um brigadista para
cada grupo de até 10 pessoas para risco alto) = 10,6 = 11 brigadistas.

- Numero de brigadistas na industria = 8 brigadistas (populacao fixa até 10) + 11 brigadistas (populagéo fixa acima de 10).

- Numero de brigadistas na inddstria = 19.

- Total de brigadistas da planta = Total de brigadistas no escritério + Total de brigadistas na industria.

- Total de brigadistas eventuais da planta = 15 + 19 = 34.

Exemplo D: Planta com duas edificacdes, sendo a primeira uma area de escritérios administrativos em um Unico setor com 3
pavimentos e 19 pessoas por pavimento e a segunda uma industria de risco alto com 116 pessoas (edificagdes sem compartimentagao
dos pavimentos ou sem isolamento dos riscos calcula-se o nimero de brigadistas através da divisdo de maior risco — Area industrial

de risco alto).
a) Escritério administrativo em um Unico setor contendo comunicacéo através de aberturas com &rea industrial de risco alto (usar a

classificacdo da industria diviséo -3 — risco alto) com populacao fixa: 19 pessoas por pavimento (3 pavimentos):

- Populagao fixa até 10 pessoas = 8 brigadistas (Tabela A.1).

- Populacao fixa acima de 10 = 19 (populacao fixa total por pavimento) — 10 = 9 pessoas = 9/10 (mais um brigadista para cada
grupo de até 10 pessoas para risco alto) = 0,90 = 1 brigadista.
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——— —————
- Numero de brigadistas por pavimento = 8 brigadistas (populacéo fixa até 10) + 1 brigadista (populagéo fixa acima de 10).
- Numero de brigadistas por pavimento = 9.
- Total de brigadistas eventuais no escritério = 9 brigadistas por pavimento x 3 pavimentos = 27.

(=)}
—

Inddstria em um Unico setor (divisdo -3 — risco alto) com populacao fixa: 116 pessoas.

- Populagao fixa até 10 pessoas = 8 brigadistas (Tabela A.1).

- Populagao fixa acima de 10 = 116 (populacéo fixa total por pavimento) — 10 = 106 pessoas = 106/10 (mais um brigadista para
cada grupo de até 10 pessoas para risco alto) = 10,6 = 11 brigadistas.

- Numero de brigadistas na industria = 8 brigadistas (populacao fixa até 10) + 11 brigadista (populagao fixa acima de 10)

- Numero de brigadistas na indudstria = 19.

- Total de brigadistas da planta = Total de brigadistas no escritdrio + Total de brigadistas na industria.

- Total de brigadistas eventuais da planta = 27 + 19 = 46.

Exemplo E: Shopping Center de risco médio (comercial — diviséo C-3).

a) Administracéo do shopping com populagéo fixa = 47 pessoas

- Populagao fixa até 10 pessoas = 4 brigadistas (Tabela A.1).

- Populagao fixa acima de 10 = 47 (populacéo fixa total) — 10 = 37 pessoas = 37/15 (mais um brigadista para cada grupo de até 15
pessoas para risco médio) = 2,46 = 3 brigadistas.

- Numero de brigadistas = 4 brigadistas (populagéo fixa até 10) + 3 brigadistas (populagao fixa acima de 10).

- Numero de brigadistas eventuais da administragao = 7.

Lojas de risco médio (comercial — divisdo C-2) com populagao fixa = 10 pessoas por loja (32 lojas).

- Populagao fixa até 10 pessoas = 4 brigadistas (Tabela A.1).

b

-

- Numero de brigadistas = 4 brigadistas (populagéo fixa até 10) x 32 lojas.

- Numero de brigadistas das lojas = 128.

- Total de brigadistas do shopping = brigadistas da administracéo do shopping mais brigadistas das lojas
- Total de brigadistas eventuais do shopping = 7 + 128.

- Total de brigadistas eventuais do shopping e lojas = 135 pessoas
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ANEXO B

Formacdo da Brigada de Incéndio

OBJETIVO: Proporcionar aos alunos conhecimentos para atuar na prevencdo e no combate ao principio de
incéndio, abandono de area e primeiros socorros.

Tabela B.1 - Contelido programatico para Brigadista Eventual

N. Médulo Assunto Objetivos — Parte Tedrica Objetivos — Parte Prética
= L - Conhecer os objetivos gerais do curso e
01 Introducéo Objetivos do curso e o brigadista ) gerals ac -
comportamento do brigadista
. - N Conhecer os aspectos legais relacionados
02 Aspectos Legais Responsabilidade do brigadista A " o -
P 9 P 9 a responsabilidade do brigadista
Conhecer a combusté&o, seus elementos,
) Combustao, seus elementos e a fungdes, temperaturas do fogo (por
03 Teoria do fogo . X ¢ ' p fog( ~(p -
reacédo em cadeia exemplo: ponto de fulgor, igni¢éo e
combustéo) e a reagdo em cadeia
04 Propagacéo do fogo Conducéo, conveccao e irradiacdo | Conhecer as formas de propagacéo do fogo -
05 Classes de incéndio Classificagao e caracteristicas Identificar as classes de incéndio Reconhecer as classes de incéndio
= - P e Conhecer as técnicas de prevencédo para
06 Prevencédo de incéndio Técnicas de prevencdo s : -
< P < avaliagdo dos riscos em potencial
. - Isolamento, abafamento . - . .
7 Mét xtin - A nhecer os mét li Aplicar os mét
0 étodos de extingao resfriamento e extingio quimica Conhecer os métodos e suas aplicagdes plicar os métodos
. Agua, Pés, CO,, espumas e Conhecer os agentes, suas caracteristicas .
Agen xtintor ’ ! ’ o Aplicar n
08 gentes extintores . e aplicacdes plicar os agentes
Conhecer os EPI necessarios para
EPI (equipamentos de rotecdo da cabeca, dos olhos, do tronco, -
09 ( quipamen EPI proteg ca, ) . Utilizar os EPI corretamente
protecdo individual) dos membros superiores e inferiores e do
corpo todo
Equipamentos de . - Conhecer os equipamentos suas .
1 R Extintor ri . o . A B rar ipamen
v combate a incéndio IS © EEEESUiTE aplicacdes, manuseio e inspegdes SEEEY CH YU ENEIES
Equipamen Hidran mangueir; nhecer ipamen .
11 quipamer to§ de drantes, angueiras e Co ecer os equipamentos suas Operar 0s equipamentos
combate a incéndio acessorios aplicagdes, manuseio e inspegdes
Equipamentos de
deteccéo, alarme, luz de . . Conhecer 0os meios mais comuns de Identificar as formas de acionamento e
12 P Tipos e funcionamento ; - T2 :
emergéncia e sistemas e manuseio desativagao dos equipamentos
comunicacdes
Conhecer as técnicas de abandono de
13 Abandono de area Conceitos area, saida organizada, pontos de encontro -
e chamada e controle de panico
- Descrever as técnicas de abordagem,
Pessoas com mobilidade . . =
14 h Conceitos cuidados e condugdo de acordo com as -
reduzida .
peculiaridades da planta
L - . Conhecer 0s riscos iminentes, 0s Avaliar e reconhecer o0s riscos iminentes, 0s
e Avaliagdo do cenario, mecanismo ) = . P . ~ - -
15 Avaliacéo inicial = ; e mecanismos de lesdo, nimero de vitimas e | mecanismos de lesdo, o nimero de vitimas
de lesdo e nimero de vitimas L )
o exame fisico destas e 0 exame fisico destas
Ty T s e —— Descrever os sinais e sintomas de
) a = i = ~ . A obstrucdes em adultos, criancas e bebés
16 Vias aéreas Causas de obstrugéo e liberagao obstrugdes em adultos, criangas e bebés - ] )
: : ] conscientes e inconscientes e promover a
conscientes e inconscientes =
desobstrucao
RCP (reanimagéo Ventilagéo artificial e compresséo | Conhecer as técnicas de RCP para adultos . -
17 R . . N ! Praticar ni RCP
cardiopulmonar) cardiaca externa criangas e bebés aticar as técnicas de RC
. T o . Aplicar as técnicas de contencéo de
18 Hemorragias Classificacéo e tratamento Descrever as técnicas de hemostasia h f
emorragias
19 Riscos especificos da Conhecimento Discutir os riscos e'_specmcos de combate a :
planta incéndio da planta
20 PsmoloAgla'em S Conheper areacao das pessoas em :
emergéncias situagdes de emergéncia
. nhecer ncei r imen
Sistema de controle de . . Co ecer os conce tos e procedimentos
21 - Conceitos e procedimentos relacionados ao sistema de controle de -
incidentes inci
incidentes
A - Conhecer as normas e procedimentos . - P
Emergéncias quimicas e ) . b \ P P Aplicar as técnicas para emergéncias
22 Conceitos e procedimentos relacionados as emergéncias quimicas e

tecnoldgicas

tecnoldgicas

guimicas e tecnoldgicas
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Tabela B.2 - Médulo e carga horaria minima por nivel do treinamento — Brigadista Eventual

Nivel do treinamento

Médulo

Carga horéaria minima (horas)

Bésico

Parte teérica de combate a incéndio: 01 a 14

Parte préatica de combate a incéndio: 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
Parte tedrica e pratica de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18
(somente grandes hemorragias)

Tedrica de combate a incéndio: 1
Prética de combate a incéndio: 2
Tedrica e pratica de primeiros socorros: 1
TOTAL: 4 horas
OBS: A aplicagdo da teoria e da pratica de primeiros socorros
para os brigadistas é isenta para a divisdo A-2 (edificios de
apartamentos), entretanto, pode ser aplicada como
complemento.

Intermediario

Parte tedrica de combate a incéndio: 01 a 14, 19 e 20.
Parte tedrica de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18 (somente
grandes hemorragias).

Parte préatica de combate a incéndio: 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Parte pratica de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18 (somente
grandes hemorragias).

Tedrica de combate a incéndio: 2
Prética de combate a incéndio: 3
Tedrica e pratica de primeiros socorros: 3
TOTAL: 8 horas

Parte teérica de combate a incéndio: 01 a 14, 19, 20 e 21.
Parte tedrica de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18.

Tedrica de combate a incéndio: 6
Prética de combate a incéndio: 8

Avangado Parte préatica de combate a incéndio: 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tec?r_|ca de primeiros SOCOHOS_: 4
Parte pratica de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18 Pratica de primeiros socorros: 6
T ' TOTAL: 24 horas
Tabela B.3 - Contetido complementar para treinamento de brigada (recomendado)
N. Médulo Assunto Objetivos — Parte Tedrica Objetivos — Parte Pratica
Desfibrilag&o Conhecer equipamentos semiautomaticos para Utilizar equipamentos semiautomaticos
01 AED/DEA . L I L
semiautomatica externa desfibrilagdo externa precoce para desfibrilagdo externa precoce
02 Bl a aliEsne Classificacéo prevengéo Conhecer os sinais, sintomas e técnicas de Aplicar as técnicas de prevencéo e
q e tratamento prevencao e tratamento tratamento do estado de choque
Classificagao e Conhecer as fraturas abertas e fechadas e técnicas . P . I
03 Fraturas . I Aplicar as técnicas de imobilizagdes
tratamento de imobilizacdes
04 Ferimentos ClEESitRE b e Identificar os tipos de ferimentos localizados RplEEl (5 UTERES CEEZ3IEEs B
tratamento P ferimentos
Classificagao e Conhecer os fipos (térmicas, quimicas e elétricas) e Aplicar as técnicas e procedimentos de
05 Queimaduras ¢ 0s graus (primeiro, segundo e terceiro) das P P!
tratamento . socorro de queimaduras
queimaduras
Conhecer sincope, convulsdes, AVC (acidente
06 e AmEs diiEs Reconhecimento e vascular cerebral), dispneias, crises hiper e AT 6 s o ARl
9 tratamento hipotensiva, IAM (infarto agudo do miocéardio), p
diabetes e hipoglicemia
. = = Conhecer as técnicas de transporte de vitimas . - . =
Movimentagé&o, remogao x - c . . ~ Aplicar as técnicas de movimentagao,
07 e transporte de vitimas Avaliacéo e técnicas clinicas e traumaticas com suspeita de lesdo na remocéo e transporte de vitima
P coluna vertebral ¢ P
08 el i (Claritz: ~arror_nbarnent~o, Conhecer as ferramentas de salvamento Utilizar as ferramentas de salvamento
salvamento remocao e iluminacéo
09 Protecéo respiratéria Conc_eltos e anhecer 0s proged|mentos para u:rlllzaga_o dgs_ Utilizar os EPR’s
procedimentos equipamentos autdnomos de protecao respiratéria
Resgate de vitimas em o P Conhecer as normas e procedimentos para resgate | Aplicar as técnicas e os equipamentos para
10 3 Avaliacéo e técnicas L " o "
espacos confinados de vitimas em espacos confinados resgate de vitimas em espacos confinados
. P - Aplicar as técnicas e utilizar os
Resgate de vitimas em N - Conhecer as técnicas para resgate de vitimas em . oy
11 altura Avaliacéo e técnicas altura equipamentos para resgate de vitimas em
altura

NOTAS DAS TABELAS B.1,B.2EB.3:

légica do contetido programatico.
2) O responsavel pelo treinamento da brigada deve adequar os contetdos dos moédulos a carga horaria aplicavel para cada nivel de

treinamento.

Os modulos podem ser realizados separadamente desde que ndo haja prejuizo na continuidade do aprendizado e da sequéncia

3) Os modulos: 01 a 14, 19, 20 e 21 da Tabela B.1 devem ser ministrados por instrutor com formagéo em Prevencdo e Combate a

Incéndio.

4) Os modulos: 15 a 18 e 22 da Tabela B.1 devem ser ministrados por instrutor com formagao em Primeiros Socorros.

5) Os modulos para treinamento de brigada de incéndio, previstos na Tabela B.3, sdo recomendativos e podem ser aplicados aos
brigadistas como complemento da parte de combate a incéndio e da parte de primeiros socorros. Os modulos: 01 a 07 da Tabela
B.3 devem ser ministrados por instrutor com formagdo em Primeiros Socorros; Os médulos: 08 a 10 da Tabela B.3 devem ser
ministrados por instrutor com formagéo em Atendimento a Emergéncias em Espaco Confinado; O médulo 11 da Tabela B.3 deve ser
ministrado por instrutor com formagéo em Atendimento a Emergéncias em Altura.
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Tabela B.4 - Contelido programético para treinamento de Brigadista Efetivo

A — PARTE TEORICA
N. Médulo Objetivos Formacao do instrutor para ministrar médulo
= Conhecer os objetivos e conceitos gerais do Em prevengdo, equipamentos e combate a
01 Introducéo RV
curso incéndio
; ~ . Em prevencéo, equipamentos e combate a
02 Legislagédo Conhecer seus direitos e deveres P < quipam
incéndio
03 Normalizaco Conhecer o sistema normativo e as principais Em prevengéo, equipamentos e combate a
¢ normas técnicas oficiais inerentes incéndio
Conhecer nogdes basicas de fisica e quimica
04 Quimicalfisica aplicada, a combustéo, seus elementos, fungées, Em prevengéo, equipamentos e combate a
pontos de fulgor, ignicdo e combustéo e a reacédo incéndio
em cadeia
= = Em prevengdo, equipamentos e combate a
05 Propagacéo do fogo Conhecer os processos de propagagéo do fogo P ca0, (i]ncpéndio
- e e Em prevencéo, equipamentos e combate a
06 Classes de incéndio Conhecer a classificacdo e suas caracteristicas P < [i]ncgndio
07 Explosdes Conhecer suas caracteristicas, classificacéo, Em prevengdo, equipamentos e combate a
p causas, efeitos, tipos e técnicas de prevengéo incéndio
~ L Conhecer as técnicas de prevengao para Em prevengdo, equipamentos e combate a
Preven incéndi P . . T
oz BN 0 e avaliacéo dos riscos em potencial incéndio
. A Conhecer os métodos de extingéo e suas Em prevengdo, equipamentos e combate a
Mét xtin . ~ UG
09 étodos de extingdo aplicacbes incéndio
. Conhecer os agentes, suas caracteristicas e Em prevencéo, equipamentos e combate a
10 Agentes extintores gentes, su ST, CI L
aplicacbes incéndio
1 Equipamentos manuais de combate Conhecer os equipamentos, suas aplicacoes, Em prevengdo, equipamentos e combate a
aincéndio manuseio e manutengao incéndio
12 Equipamentos automaticos de Conhecer os equipamentos, suas aplicagoes, Em prevencao, equipamentos e combate a
combate a incéndio manuseio e manutencéo incéndio
Conhecer os equipamentos, suas aplicacdes, x .
. - : = Em prevencédo, equipamentos e combate a
13 Materiais acessoérios manuseio e manutengéo (corte, arrombamento, incéndio
remocao, iluminacgéo e ventilagéo)
14 Equipamentos de protegdo Conhecer os equipamentos, suas aplicagoes, Em prevengdo, equipamentos e combate a
individual manuseio e manutencao incéndio
- Conhecer as taticas e 0 emprego nos tipos de Em prevengdo, equipamentos e combate a
15 Téaticas de combate 1S € 0 empreg p P ¢ao, equipam
incéndios incéndio
Conhecer as caracteristicas, tipos, principios de Em prevengdo, equipamentos e combate a
16 Caldeiras funcionamento e os procedimentos de seguranca incéndio ou em atendimento a emergéncias em
e emergéncia em caldeiras e vasos sob pressédo espagco confinado
17 Sistemas de detecgdo e alarme de Conhecer os equipamentos, suas aplicacdes, Em prevengdo, equipamentos e combate a
incéndio manuseio e manutengao incéndio
L nhecer ipamen licago Em prevenca ipamen m
18 Comunicacdes Conhecer os equipamentos, suas aplicacdes, prevencéo, equipame tos e combate a
manuseio e manutencéo incéndio
19 lluminacio de emergéncia Conhecer os equipamentos, suas aplicagoes, Em prevengdo, equipamentos e combate a
¢ 9 manuseio e manutengao incéndio
20 Geradores e conjuntos motor- Conhecer os equipamentos, suas aplicacdes, Em prevencdo, equipamentos e combate a
bomba manuseio e manutengao incéndio
) = Conhecer os tipos de prote¢des estruturais Em prevencéo, equipamentos e combate a
21 Compartimentacao S - . R
verticais e horizontais e portas corta-fogo incéndio
o At Conhecer os tipos de rotas de fuga e escadas de Em prevencéo, equipamentos e combate a
22 Saidas de emergéncia p 1S de Tug P e
emergéncia incéndio
L . L Em prevenga ipamen m
23 Sinalizagao de seguranca Conhecer os tipos e suas aplicacdes prevencao, e?r?cré)idice) tos e combate a
2 P - Conhecer os principios basicos, os tipos e suas Em prevengéo, equipamentos e combate a
aplicacbes incéndio
25 Instalacies de gases Conhecer os tipos de instalagdes e Em prevencéo, equipamentos e combate a
¢ 9 procedimentos de emergéncia incéndio
q Conhecer os principios basicos e procedimentos ; . S
26 Produtos perigosos . Em produtos perigosos; e em primeiros socorros
de emergéncia
Conhecer os tipos de instalagdes e _ Em prevencéo, equipamentos e combate a
27 Elevadores procedimentos de emergéncia incéndio; e em atendlrlnento a emergéncias em
"
28 Al d fems Conhecer os procedimentos basicos para Em prevengdo, equipamentos e combate a
realizacéo de inspecdes em riscos incéndio
o . Em prevengdo, equipamentos e combate a
. Conhecer as técnicas de abandono de area, L p ” €40, equip PO
29 Abandono de area p - incéndio; e em atendimento a emergéncias em
saida organizada, pontos de encontro e chamada :
espaco confinado
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30 Controle de panico Conhecer formas de controle de pessoal em Em prevengéo, equipamentos e combate a
p casos de emergéncia incéndio
31 Relatério e estatistica Conhecer procgdlmentos d,e glaboragao de Em prevencéo, eqU|r3anjentos e combate a
relatérios e estatisticas incéndio
32 Acionamento do Corpo de Conhecer os procedimentos de acionamento e Em prevengdo, equipamentos e combate a
Bombeiros Militar recepgdo de bombeiros publicos incéndio
Conhecer as técnicas de exame primario (sinais
33 Andlise de vitimas vitais) e exame secundario (sintomas e exame da Em primeiros socorros
cabeca aos pés)
Conhecer as causas e 0s sintomas de obstrugées
34 Vias aéreas e manobras de liberagdo em adultos, criangas e Em primeiros socorros
bebés conscientes e inconscientes
Conhecer as técnicas de reanimagao
. ~ ) cardiopulmonar (RCP) com ventilagao artificial e N
35 RCP (reanimacéo cardiopulmonar) compressao cardiaca externa, com um e dois Em primeiros socorros
socorristas, para adultos, criangas e bebés
Conhecer a classificagdo, reconhecimento dos
36 Estado de choque sinais e sintomas e técnicas de prevengao e Em primeiros socorros
tratamento
. Conhecer a classificagdo e técnicas de N
37 Hemorragias : - Em primeiros socorros
hemostasia em hemorragias externas
38 EEES Conhecer a classificagdo de fraturas abertas e ) RS SEREEE
fechadas e técnicas de imobilizagbes P
. Conhecer a classificagéo e técnicas de o
39 Ferimentos tratamentos especificos em ferimentos Em primeiros socorros
lanalizadac
Conhecer a classificagdo, avaliagdo e técnicas de
40 Queimaduras tratamento para queimaduras térmicas, quimicas Em primeiros socorros
e elétricas
Conhecer os sintomas e tratamento emergencial
para sincope, convulsdes, AVC (acidente
41 Emergéncias clinicas vascular cerebral), dispnéias, crises hipertensiva Em primeiros socorros
e hipotensiva, IAM (infarto agudo do miocardio),
diabetes e hipoglicemia
Conhecer as técnicas de transporte de vitimas
42 Transporte de vitimas clinicas e traumaticas com suspeita de lesdo na Em primeiros socorros
coluna vertebral
B — PARTE PRATICA
N. Modulo Objetivos Formacéo do instrutor para ministrar
médulo
o1 Pratica de combate a incéndios Praticar as técnicas de combate em campo Em prevencéo, eqwrzam_entos e combate a
para treinamento conforme a NBR 14277 incéndio
Praticar as técnicas abandono de areas Em prevencéo, equipamentos e combate a
02 Préatica de abandono de &rea sinistrada sinistradas em campo para treinamento incéndio; e em atendimento a emergéncias em
conforme a NBR 14277 espaco confinado
- - - Praticar as técnicas dos médulos de 33 a L
03 Préatica de emergéncias médicas Em primeiros socorros
42 da parte A
C-AVALIACAO
N. Modulo Objetivos Formacéo do |nst’rutor para ministrar
médulo
N Avaliar individualmente os candidatos, na
01 Avaliacéo geral teoria e na pratica Coordenador do Curso
NOTAS:

1) O candidato a brigadista efetivo deve frequentar curso com carga horaria minima 56 h, sendo 40 h de teoria e 16 h de pratica.
2) A recapacitacdo do brigadista efetivo devera ser de 28 h.
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ANEXO C

Questionério de avaliagcédo de Brigadista Eventual

O presente questionario deve ser aplicado durante a realizacédo das inspe¢des aos integrantes da brigada de

incéndio que constam no atestado fornecido.

O bombeiro vistoriador deve assinalar CERTO, quando a resposta estiver correta, e ERRADO, quando o

brigadista errar ou ndo responder.
As perguntas devem estar limitadas aos sistemas de protecéo contra incéndio existentes na edificacao.

1 - Onde se localizam as escadas de seguranca existentes na edificacdo?
( ) Certo () Errado

2 — As portas corta-fogo de uma escada de seguran¢a podem permanecer abertas?
( ) Certo ( ) Errado

3 — Onde se localiza a central de alarme?
( ) Certo () Errado

4 — Onde se localiza a central de iluminac¢édo de emergéncia?
( ) Certo () Errado

5 — Onde se localiza a central de deteccdo de incéndio?
( ) Certo ( ) Errado

6 — Cite uma forma correta de acondicionamento da mangueira de incéndio no interior do abrigo:
( ) Certo () Errado

7 — Solicito que aponte um acionador manual do sistema de alarme instalado na edificac&o.
( ) Certo () Errado

8 — Solicito que demonstre a localizagcéo do registro de recalque.
( ) Certo ( ) Errado

9 — Solicito que demonstre a forma de acionamento de um hidrante existente na edificacéo.
( ) Certo () Errado

10 - Solicito que demonstre a forma de funcionamento do sistema de espuma existente na edificagdo.
( ) Certo () Errado

11 - Cite trés elementos que formam o tetraedro do fogo.
() Certo ( ) Errado
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12 — Quais séo os métodos de extincdo do fogo?
( ) Certo ( ) Errado

13 — Qual o tipo de extintor existente na edificacdo ideal para combater incéndio classe A?
() Certo () Errado

14 — Qual o tipo de extintor existente na edificacéo ideal para combater incéndio classe B?
( ) Certo () Errado

15 — Qual o tipo de extintor existente na edificacéo ideal para combater incéndio classe C?
( ) Certo ( ) Errado

16 — Solicito que demonstre a forma de utilizagdo de um extintor de incéndio existente na edificacao.
( ) Certo ( ) Errado

17 — Qual o telefone para acionamento do Corpo de Bombeiros Militar?
( ) Certo () Errado

18 — Qual a sequéncia para analise priméaria de uma vitima?
( ) Certo () Errado

19 — Como deve ser realizado a RCP em um adulto?
() Certo ( ) Errado

20 — Onde se localiza a chave geral de energia elétrica da edificagdo?
( ) Certo () Errado

21 — O comando seccional (CS) do sistema de chuveiros automaticos deve permanecer aberto ou fechado?
( ) Certo () Errado

22 — Solicito que demonstre o procedimento para acionamento manual da bomba de incéndio.
() Certo () Errado

23 — Como é o acionamento e/ou desativacdo manual do sistema fixo de gas (CO:2 ou outros)?
( ) Certo () Errado

24 — Aponte as rotas de fuga da edificacdo?
( ) Certo ( ) Errado
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Observacéo: Poderao ser feitos outros questionamentos de acordo com as caracteristicas da edificacéo.

Ocupacgao:
Endereco:
n. inspegéo: n. proposta:
Nome do avaliado (1) n. de acertos ( ) aprovado ( ) reprovado
Nome do avaliado (2) n. de acertos ( ) aprovado ( ) reprovado
Data: de de

Avaliado (1) Avaliado (2)

Vistoriador (Avaliador) Testemunha
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ANEXO D

Questionario de avaliagdo de Brigadista Efetivo

O presente questionario deve ser aplicado, durante a realizagao das vistorias, aos brigadistas efetivos que
atuam na edificagéo.

O bombeiro vistoriador deve assinalar CERTO, quando a resposta estiver correta, e ERRADO, quando o
brigadista efetivo errar ou néo responder.

As perguntas devem estar limitadas aos sistemas de prote¢éo contra incéndio existentes na edificacao.

1 — Quais os elementos que formam o tetraedro do fogo?
( ) CERTO () ERRADO

2 — Quais 0s métodos de extin¢édo do fogo?
() CERTO ( ) ERRADO

3 — Cite um extintor existente na edificagéo ideal para incéndio classe C.
( ) CERTO ( ) ERRADO

4 — Cite um extintor existente na edifica¢é@o ideal para incéndio classe A.
( ) CERTO ( ) ERRADO

5 — Cite um extintor existente na edificacéo ideal para incéndio classe B.
( ) CERTO () ERRADO

6 — Quais sdo os pontos e/ou temperaturas do fogo?
() CERTO ( ) ERRADO

7 — Para que serve o registro de recalque instalado na calcada da edificagdo?
( ) CERTO ( ) ERRADO

8 — Cite 2 cuidados que se deve ter com as mangueiras de incéndio.
( ) CERTO () ERRADO

9 — Cite qual o numero de telefone usado para acionamento do Corpo de Bombeiros Militar.
( ) CERTO ( ) ERRADO

10 — Demonstre a forma de utilizacéo de um extintor de incéndio de COx-.
() CERTO ( ) ERRADO

11 — Demonstre, a partir do hidrante, como deve ser armada uma linha de combate a incéndio, quando
operada por uma Unica pessoa:

( ) CERTO ( ) ERRADO
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12 — Qual o tipo de extintor existente na edificacdo ideal para combater incéndio classe A.
() CERTO ( ) ERRADO

13 — Quais sé&o as rotas de fuga da edificacdo?
() CERTO ( ) ERRADO

14 — Qual a sequéncia da analise primaria de uma vitima?
() CERTO ( ) ERRADO

15 — Descreva 2 sintomas de uma vitima com ataque cardiaco.
( ) CERTO ( ) ERRADO

16 — Demonstre a aplicacdo de massagem cardiaca e respiragdo em um adulto com auxilio do reanimador
manual (ambu).

( ) CERTO ( ) ERRADO

17 — Como se procede a RCP em uma vitima atendida por 2 socorristas?
( ) CERTO ( ) ERRADO

18 — Como deve ser tratada uma vitima com hemorragia venosa no braco?
( ) CERTO ( ) ERRADO

19 — Cite 2 cuidados que se deve ter com uma vitima de queimadura de 2° grau.
() CERTO ( ) ERRADO

20 — Como deve ser tratada uma vitima de ataque epiléptico?
( ) CERTO ( ) ERRADO

21 — Cite duas providéncias que devem ser tomadas em caso de vitima de choque elétrico:
( ) CERTO ( ) ERRADO

22 — Quais os procedimentos a serem adotados, antes da chegada do socorro especializado, para uma vitima
que apresenta fratura exposta?

() CERTO ( ) ERRADO

23 — Para que serve o sistema de pressurizacdo em escada de emergéncia?
( ) CERTO ( ) ERRADO

24 — O que significa um extintor com capacidade 2A e 20B?
( ) CERTO ( ) ERRADO
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25 — Onde se localiza o barrilete do sistema de combate a incéndio da edificacdo?
( ) CERTO ( ) ERRADO

26 — Qual a primeira providéncia a ser tomada antes da retirada de uma pessoa retida em um elevador?
() CERTO ( ) ERRADO

27 — Para que serve a valvula de governo e alarme do sistema de chuveiro automatico?
( ) CERTO () ERRADO

28 — Demonstre a colocacédo da mascara autbnoma contra gases.
( ) CERTO ( ) ERRADO

29 — Explique 02 processos para se efetuar ventilacdo em um ambiente tomado por fumaca:
() CERTO ( ) ERRADO

30 — Qual o nimero do telefone do Corpo de Bombeiros Militar?
( ) CERTO ( ) ERRADO

Observacédo: Poderdo ser feitos outros questionamentos de acordo com as caracteristicas da edificacéo.

Ocupagéo: End.:
N° Vistoria: N° Proposta:
Nome do avaliado (1) N° de acertos____ () aprovado () reprovado
Nome do avaliado (2) N° de acertos_____ () aprovado () reprovado
Data : / /

Avaliado (1) Avaliado (2)

Vistoriador (Avaliador) Testemunha
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ANEXO E

Tabela E.1 — Etapas para implantacéo da brigada de incéndio

O que

Como

Quem

Designar o responsavel pela brigada de

- Designando por escrito;

- Se o responsavel pela ocupacdo da planta ndo designar alguém, ele

Responsavel pela ocupagéo

01 L . . . . L
incéndio da planta sera automaticamente o responsavel pela brigada de incéndio da da planta
planta.
- Estabelecendo a populagdo fixa por pavimento, compartimento ou
setor da planta;
. X - Estabelecendo o grau de risco de cada setor da planta; . .
Estabelecer a composicédo da brigada de L ¢ o P Responsavel pela brigada de
02 B - Verificando no anexo A, em quais divisdes cada setor da planta se .
incéndio incéndio da planta
enquadra;
- Definindo o nimero de brigadistas por pavimento, compartimento ou
setor, usando o anexo A.
Estabelecer o organograma da brigada o . Responsavel pela brigada de
03 L - Atendendo aos critérios do item 5.3.2. o
de incéndio incéndio da planta
. ’ L s . Responsavel pela brigada de
04 Selecionar os candidatos a brigadista | - Atendendo aos critérios do item 5.2. p. o . L
incéndio da planta
Responsavel pela brigada de
05 | Definir o nivel de treinamento da brigada | - Utilizando o anexo A. p_ N P 9
incéndio da planta
Treinar a brigada na parte tedrica e ; L . .
06 . . - Atendendo ao contetdo programatico do anexo B. Profissional habilitado
préatica de incéndio
Treinar a brigada na parte tedrica e . . .
07 L 9 . P - Atendendo ao conteido programatico do anexo B. Profissional habilitado
préatica de primeiros socorros
Divulgar e identificar a brigada de s . Responsavel pela brigada de
08 J . J - Atendendo aos critérios do item 5.9.1. p. . P g
incéndio incéndio da planta
Disponibilizar sistema de comunicagéo Responsavel pela brigada de
09 P X i ¢ - Atendendo aos critérios do item 5.9.2. p_ N P N
para os brigadistas incéndio da planta
Cumprir as atribuicdes e os
10 procedimentos basicos e - Atendendo aos critérios dos itens 5.7 e 5.9. Brigadistas
complementares de incéndio
Realizar reunides ordinérias, reuniées ol . . R
11 L L . - Atendendo aos critérios do item 5.8. Brigada de incéndio
extraordinarias e exercicios simulados
Garantir a recapacitacdo do treinamento e . Responsavel pela brigada de
12 K P ¢ . - Atendendo aos critérios do item 5.4. p_ . P 9
da brigada de incéndio incéndio da planta
Monitorar e analisar criticamente o L Responsavel pela brigada de
13 - Atendendo aos critérios desta NT.

funcionamento da brigada de incéndio

incéndio da planta
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ANEXO F

Exemplos de organogramas de brigadas de incéndio

F.1 As empresas que possuem em sua planta somente uma edificagdo com apenas um
pavimento/compartimento devem ter um lider para o pavimento, que é coordenado pelo coordenador
geral da brigada (exemplo F.1);

Exemplo F.1 - Planta com uma edificagcdo, 1 pavimento e 4 brigadistas.

coordenador geral da brigada

lider do setor
(brigadista)

brigadista brigadista brigadista

F.2 As empresas que possuem em sua planta somente uma edificagdo com mais de um
pavimento/compartimento devem ter um lider para cada pavimento/compartimento, que serao
coordenados pelo coordenador geral da brigada dessa edificacdo (exemplo F.2);

Exemplo F.2 - Planta com uma edificagéo, 3 pavimentos e 3 brigadistas por pavimento.

coordenador geral da brigada

lider do setor n® 1 lider do setor n® 2 lider do setorn® 3
(brigadista) (brigadista) (brigadista)

brigadista brigadista brigadista brigadista brigadista brigadista
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F.3 As empresas que possuem em sua planta mais de uma edificacdo, com mais de um
pavimento/compartimento, devem ter um lider por pavimento/compartimento e um chefe da brigada
para cada edificacdo, que devem ser coordenados pelo coordenador geral da brigada (exemplo F.3).

Exemplo F.3 - Planta com duas edifica¢des, a primeira com 3 pavimentos e 2 brigadistas por
pavimento, e a segunda com um pavimento e 4 brigadistas por pavimento.

I coordenador geral da brigada I

chefe
edificagdo n® 1

chefe
edificagdao n® 2

I

lider do setor n° 4

lider do setorn® 1 liderdo setorn® 2 lider do setorn® 3
(brigadista) (brigadista) (brigadista) (brigadista)
brigadista brigadista brigadista brigadista brigadista brigadista

Exemplo F.4 - Planta com duas edificagBes, com 3 turnos de trabalho e 3 brigadistas por edificacao.

coordenador geral da brigada

chefe chefe chefe
1° turno 2° tumo 3" tumo
lider do setorn® 1 liderdo setorn® 2 lider do setorn® 1 lider do setor n® 2 lider do setorn®1 liderdo setorn® 2
(brigadista) (brigadista) (brigadista) (brigadista) (brigadista) (brigadista)
brigadista brigadista brigadista brigadista brigadista brigadista
brigadista brigadista brigadista brigadista brigadista brigadista
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ALERTA

Y

Andlise da situagao.

Procedimentos

Ha
emergéncia?

ANEXO G

Fluxograma de procedimento de emergéncia da brigada de incéndio (recomendacé&o)

Acionamento do
Corpo de Bombeiros
e apoio externo

nNecessarnos.

Ha vitimas?

Ha
necessidade
de socorro?

Ha incéndio?

de cortar a
energia
alétrica?,

necessidade

Ha
necessidade
de abandono
de area?

Ha
necessidade
de isolamento
de drea?

néo

necessidade
de combate?

Socorro especializado

sim

O sinistro foi

nao

PRIMEIROS CORTE DE ABANDONO DE ISOLAMENTO DE CONFINAMENTO DA COMBATE AQ
SOCORROS ENERGIA AREA AREA AREA INCENDIO
Ha s
necessidade Y / Y / \ \ \J
de remogan?
Y

controlado?

|  INVESTIGAGAD

Elaboragéo de relatéri

Cdpia para os setores
responsaveis

Cépia para arquivo

|



